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Direzioni sanitarie

Sicurezza Complessita
realta
ospedaliera
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Progetto "ospedali”




Criticita

- Edifici vecchi

- Quasi impossibile isolare intere aree o
interi impianti per la manutenzione

- Compresenza lavoratori e degent

- Considerevole obsolescenza media delle
tecnologie
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Antincendio

10.03.98




Piano dei
controlli

Fattori
di r'ischi




Procedure verifiche periodiche di funzionalita dispositivi
di protezione

Eliminazione sistemi precari di prese multiple

Inventario delle apparecchiature per centro di
costo/reparto per il monitoraggio dei carichi elettrici
ber aree

Procedure di accettazione degli apparecchi da utilizzare
prima che siano immessi nei reparti per |'utilizzo

W4 Divieto di utilizzo apparecchi non precedentemente
accettati

W, Controllo sistematico delle condizioni dei sistemi presa-
spina

¥4 Evitare l'impiego di prese multiple




Impianti di condizionamento

Pianificare istruzioni
operative e protocolli di
Intervento per mantenere
un efficace controllo dei
punti critici degli impianti di

condizionamento con una
periodicita che ciascun
ufficio tecnico valutera
tenendo conto dell'estrema
variabilita degli impianti
installati e dell'eterogeneita
delle singole realta
sanitarie.




Al fine di prevenire la
diffusione di malattie infettive
trasmesse da nebulizzazione
derivante da impianti di
distribuzione dell'acqua calda
sanitaria e di condizionamento,
le strutture sanitarie e

sociosanitarie pubbliche e
private accreditate hanno
'obbligo di porre in atto le
azioni di prevenzione, controllo
e manutenzione con cadenza

minima annuale. (art. 2 L.R.
30.12.08 n° 38)




Scopi manutenzione programmata

- Assicurare il rispetto delle specifiche degli
impianti

- Eliminare, o quanto meno minimizzare, il
rischio di infezione

- Controllare |'efficienza dei sistemi di
filtrazione

- Assicurare il mantenimento di comfort
ambientale

- Contenere la contaminazione ambientale da
gas anestetici
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Incidenti da apparecchiature
elettromedicali
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L'utilizzo di uno strumento rigido (check list)
per quanto articolato, non puo tenere conto
delle diverse realta e tende a
deresponsabilizzare chi deve effettuare gli
interventi di controllo
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S e "o contrario alla
.. adurma che richiede di
e, .<rruare interventi migliorativi in relazione
ad una valutazione delle condizioni di rischio
motivando le scelte e assumendosene le
responsabilita
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